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RESOLUCION EPRE N° 162/19 

ACTAN° 447/19 

ASUNTO: Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica 
OBRAS EN MT 33 Y 13,2 KV 
BARRIALES, RODRIGUEZ PENA, MEDRANO Y 
REDUCCION 

VISTO: 

EI Expte. EPRE N° 139-E-2019-09-80299, caratulado: "EDESTE S.A. s/ 
CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD PUBLICA "OBRAS EN 
MT 33 Y 13,2 KV EN BARRIALES, RODRIGUEZ PENA, MEDRANO Y 
REDUCCION". 

CONSIDERANDO: 

I. Que tramita en las presentes actuaciones el pedido de EDESTE S.A. en 
relaci6n al proyecto "OBRAS EN MT 33 Y 13,2 KV EN BARRIALES, 
RODRIGUEZ PEN-A, MEDRANO Y REDUCCION". Solicita opini6n tecnica y en 
su caso, la emisi6n del certificado de conveniencia y necesidad publica. 

Que, asimismo obra, en las actuaciones referidas, el respectivo estudio 
electrico del proyecto conforme el documento: 1) ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD ABASTECIMIENTO EN 33KV MEDRANO - CSRT 
DES DE BARRIALES 66KV. INFORME TECNICO ANALISIS DE 
FUNCIONAMIENTO. Febrero 2019. 

Que conforme expresa el presentante, el objetivo del presente proyecto, esta 
destinado a mejorar la Calidad de Producto y de Servicio Tecnico, asegurando el 
abastecimiento electrico en el area servida por la Cooperativa Medrano, en los 
extremos de line as de EDESTE SA, y en las zonas cercanas al Dique Tiburcio 
Benegas (Distrito Reducci6n - Dpto. Rivadavia) de la Cooperativa Sud Rio 
Tunuyan, por medio de una LMT 33kV que sera abastecida desde la Estaci6n 
Transformadora (en adelante ET) Barriales 66kV. 

Que en estas zonas se preve un crecimiento estimado del 3% anual, con la 
posibilidad de abastecer emprendimientos de cultivos a escala industrial, 
fundamentalmente olivares. Tales plantaciones requeriran suministros electricos con 
capacidad y cali dad suficiente para riego por goteo, plantas de procesamiento de 
productos agropecuarios, viviendas, hoteleria, iluminaci6n, etc. 

Ente Provincial Regulador Electrico I EPRE I San Martin 285 Ciudad I M5500AAC I Mendoza I 
+542614419138 I 08002223773 Iwww.epremendoza.gov.ar 



, 
EPRE 
Ente Provincial 

Regulador Electrico "Primer Organismo Publico del Pais en Certifiear ISO 50001" 
GEnION 
DE LA ENERGIA 

Sec:retaria de 
Serviclos Publicos 

R_OOl 

Actualmente para la zona en estudio, la potencia maxima simultanea, no 
supera en ningtin momento estos valores: 

• Cooperativa Medrano .3,5MW 
• Cooperativa Sud Rio Tunuyan (CSRT) 2,5MW 
• EDESTE SA......... . 3,OMW 
• TOTAL 9,OMW 

Para cubrir esta demanda y con una prevision a 25 afios, hay que montar en la 
ET Barriales un transformador 66/33/13,2kV - 20/20/20MVA. 

Con una disponibilidad de 20MV A, Y considerando un crecimiento del 3% 
anual, se puede abastecer la zona por alrededor de 25 afios. 

Que, en cuanto a la fecha de habilitacion, esta previsto el ingreso al sistema 
de las obras correspondientes a1 montaje del nuevo transformador en ET Barriales, la 
LMT 33kV ET Barriales - ET Medrano, y la ET Medrano, para diciembre 2021. 

Que el costo de inversion estimado para todas las obras inc1uidas en la 1 a 
Etapa del proyecto es de U$S 3.141.136 (total general con IVA), en el que se 
inc1uyen materiales, mann de obra, proyecto, calculo, direccion tecnica, gastos 
generales, t1etes y equipos, imprevistos, beneficio e IVA, conforme obra en las 
presentes actuaciones. 

II. Que, a fs. 42/46 obra informe de la Gerencia Tecnica de la Regulacion, 
instrumentado mediante Memo AlE 0031/19, cuyos aspectos relevantes se 
transcriben: 

" ... El proyecto tiene contemplado utilizar, el campo de transformacion del T3 
(actualmente libre) en la ET Barriales, para la ubicacion de un transformador 
66/33/13,2kV, 20/20/20MVA, que se vinculara a la Futura Linea de 33kV 
proyectada para abastecer las demandas anteriormente mencionadas. 
Para transportar la potencia disponible a una distancia de 14Km aproximadamente, el 
proponente del proyecto considero que no es necesario hacerlo en 66kV; ya que con 
33kV, y cable AI de 120 mm2 de seccion, puede abastecer los 20MVA de potencia. 
Del mismo modo, con el paso del tiempo y aumento de la demanda, se puede montar 
una nueva LMT 33kV de caracterfsticas similares a la primera y con esto cubrirfan 
alrededor de 50 afios. 

Que el proyecto final de la LMT 33kV consiste en remodelar varios tramos y 
montar nuevos, a saber: 
• La LMT que actualmente lleva los Distribuidores Los Amigos y La Legua se 

modificara de manera que sobre las column as de HOAo, en la cruceta superior se 
instalara hasta 2 tern as de 33 KV en dis posicion de linea compacta disposicion 
percha; y en la cruceta media, hasta 2 ternas en 13,2 KV tambien con 
disposicion de linea compacta en percha. En principio se modificara 1 solo lado 
de la Doble Terna y se llevara 1 LMT 33 KV arriba y 1 LMT 13,2 KV abajo; la 
terna restante queda como esta actualrnente. Ver PLANO LBM-02. 
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• Desde donde existe la separacion ffsica de los distribuidores Los Amigos y La 
Legua se cruzara el Carril Barrancas con CAS 33kV Y se montara postacion para 
Doble Terna en 33kV que continuara por Carril Barrancas y luego por Calle La 
Legua hasta el "Topon" (entrada a Rodriguez Pefia), por ahora se llevara 1 terna. 
Desde el Topon hasta la entrada de la finca Aguinaga se modificara la LMT 
13,2kV La Legua para llevar 3 lineas de media tension, al principio 1 de cada 
tension (13,2 y 33kV), pero prevista para llevar finalmente las 3 ternas. 
Desde la entrada de la finca Aguinaga se llegara a alrededor de 800 metros de la 
ET Medrano con la remodelacion de la actual traza del distribuidor La Legua, en 
configuracion doble terna 33kV (al principio 1 terna). 
Los ultimos 800 metros se haran con montaje de linea doble terna en 33kV (al 
principio 1 terna), hasta el predio de la ET Medrano. 
Destacan que en to do el tramo se debera usar CAS 33kV en salida y cruces de 
LAT 220kV, que suman 4 tramos de CAS 33kV. 
Finalmente llegan a una longitud aproximada de 14Km. 

• 

• 

• 
• 
• 

Que dicha LMT 33kV alimentara a la nueva ET Medrano, a ubicarse en un 
terreno perteneciente a la Coop. Medrano, de unos 5.000 m2 en cercanias de calle 
Correas (RP 61) - Distrito Medrano - Departamento Rivadavia. 

Que la ET Medrano se manejara con reconectadores de 33kV y tendra un 
transformador 33/13,2kV - 15MVA con RBC para abastecer las redes de 
distribucion de la zona; y una salida de LMT en 33kV para CSRT. 

Que desde la ET Medrano saldra una LMT 33kV hasta una nueva ET en zona de 
la Coop. Sud Rio Tunuyan que se emplazara sobre calle Gaviola al norte de Ruta 
Provincial 62, a unos 300 m del cauce del Rio Tunuyan - Distrito Reduccion - 
Rivadavia. Longitud aproximada: 5,6Km. 

Que esta nueva ET Reduccion, al igual que la ET Medrano, se manejara con 
reconectadores de 33kV y tendra un transformador 33/13,2kV - 8MVA para 
abastecer las redes de distribucion de la zona servida por la CSRT. 

Que en conclusion, el proyecto completo que se presenta consiste en las 
siguientes obras: 
• ET Barriales. 
• LMT 33 KV ET Barriales - ET Medrano. 
• ET 33/13,2 KV Medrano. 
• LMT 33 KV ET Medrano - ET Reduccion. 
• ET 33/13,2 KV Reduccion. 

El proyecto total esta dividido en dos etapas, obrando en el informe tecnico su 
descripcion: 

18 Etapa: 
a) ET Barriales: Montaje de transformador de potencia 66/33/13,2 KV - 20/20/20 
MV A, junto con sus elementos de maniobra y proteccion. En el futuro, si la demanda 
as! 10 impone, se podra cambiar por otro de 40/40/20 MVA. Ver PLANO ETB-Ol. 
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b) LMT 33KV ET Barriales - ET Medrano: Remodelaci6n de la LMT que 
actualmente lleva los Distribuidores Los Amigos y La Legua, con la posibilidad de 
soportar 2 temas de 33kV en disposici6n de linea compacta en percha sobre cruceta 
superior; mientras que en la cruceta inferior y bajo la compacta en percha de 33kV, 1 
tema en 13,2kV tambien con disposici6n de linea compacta destin ada al Distribuidor 
La Legua; en tanto que la disposici6n plana vertical actual del Distribuidor Los 
Amigos se mantendra en todo su recorrido. Se aclara que habran distintas 
configuraciones de estas lfneas de 2 tensiones diferentes, las cuales se indican en 
PLANaS LBM-01 y LBM-02. Longitud aproximada: 14Km. 
c) ET Medrano: Construcci6n de la nueva ET 33/13,2kV. Ver PLANO ETM-Ol. 
d) LMT 33KV ET Medrano - ET Reducci6n: Construcci6n de nueva linea. 
Longitud aproximada 5,6 Km. Ver PLANO LMC-Ol. 
e) ET 33/13,2KV Reducci6n. Ver PLANO ETC-Ol. 

28 Etapa: 
f) LMT 33KV ET Barriales - ET Medrano: Montaje de la ')!J tema de 33kV en 
disposici6n linea compacta sobre la LMT indicada en el punto 2 de la 10 Etapa, con 
capacidad para transportar otros 20MV A. 
g) ET Barriales: Montaje de nuevo transformador de potencia 66/33/13,2kV - 
40/40/20MV A. Ver punto 1 de la 10 Etapa". 

Que en relaci6n a la obra, expresa el informe, que el proyecto tendra la siguiente 
ubicaci6n: 
1) ET Barriales: se realizara en el espacio previsto y con equipamiento parcial 

existente para el denominado T3. 
2) LMT 33 KV ET Barriales - ET Medrano: des de la mencionada ET Barriales, 

en direcci6n aproximada al Sud Oeste, por costados de Carril Barrancas, 
Carril La Legua, y callejones intemos de fincas hasta la ET Medrano. 

3) ET 33/13,2 KV Medrano: se ubicara unos 400 m al Norte de calle Correas - 
Distrito Medrano - Departamento Rivadavia. 

4) LMT 33 KV ET Medrano - ET Reducci6n: se extendera desde la ET 
Medrano ya indicada hasta la ET Reducci6n, con direcci6n aproximada Sud 
Este. 

5) ET 33/13,2 KV Reducci6n: sobre calle Gaviola al Norte de Ruta Provincial 
62, a unos 300 m del cauce del Rio Tunuyan - Distrito Reducci6n - 
Rivadavia". 

EPRE 

Que en cuanto a la vinculaci6n al SADI: El proyecto no tiene vinculaci6n 
directa con el SAD I. 

Administrac'l 
Que por su parte, y en 10 atinente a los Estudios del Sistema Electrico 

vinculados al proyecto, se expresa: 
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"ESTUDIOS: OBJETO, ANALISIS Y CONCLUSIONES: 
Se adjunta como ANEXO I el Informe Tecnico Analisis de funcionamiento del 
"Estudio de Prefactibilidad Abastecimiento en 33kV Medrano - CSRT desde 
Barriales 66kV" encargado por EDESTE y realizado por SIEyE (febrero 2019). 
En este documento se analiza el abastecimiento electrico a las demand as de 
Medrano y la Cooperativa Sud Rio Tunuyan (CSRT), por medio de una LMT 
33kV que sera abastecida desde la ET Barriales 66kV. Para ello, se utilizara el 
campo de transformacion del T3 (actualmente libre) en la ET Barriales, para la 
ubicacion de un transformador 66/33/13,2kV, 20/20/20MVA, que se vinculara a 
la futura linea de 33kV proyectada para abastecer las demand as mencionadas. 
Considerando el ingreso de la demanda de Medrano para el afio 2021, y la 
demanda de CSRT un afio despues, en el 2022, se analizan desde el afio de 
ingreso (2021), hasta un periodo de 4 afios siguientes (2025), el funcionamiento 
en horas de pico verano y pico invierno. 
El estudio de funcionamiento se ha realizado bajo la base de las siguientes 
consideraciones: 
• Se mantiene la configuracion actual de 2 transformadores 66/13,2kV en la ET 

Barriales. 
• Se monta un transformador 66/33/13,2kV, 20/20/20MVA en ellugar del TI. 
• Se incorpora una nueva LMT 33kV entre Barriales y Medrano de 14km. 
• La demanda que Medrano toma en 33kV, disminuye la carga sobre los 

transformadores de la ET Barriales 66/13,2kV. 
• Se incorpora una LMT 33kV entre Medrano y CSRT de 6km de longitud. 
• El transformador nuevo en Barriales dispondra de una regulacion de ±1O%. 
• Los transformadores futuros de Medrano y CSRT dispondran de una 

regulacion de +2.5%, 0%, -2.5%, -5% y -7.5%. 
Para la realizacion de los estudios, se ha utilizado la Base de Datos de EDESTE 
del afio 2018-2025, con 10 cual se ha modelado en detalle la ET Barriales, junto 
con la ampliacion requerida para el estudio, ademas del vinculo entre la ET y las 
demandas a abastecer. 
Los datos de los trasformadores existentes de la ET Barriales son los obtenidos de 
la Gufa de Referencia de EDESTE, en la version mencionada. 
Para la modelacion de las futuras obras proyectadas por EDESTE para la 
vinculacion a la ET Medran033/13,2kV y a la ET CSRT 33/13,2kV, se han 
utilizado parametres tipicos del equipamiento a instalar, que se detallan en las 
planillas Parametres de Transformadores y Para metros de Llneas Aereas 
33kV del estudio electrico. 

ESCENARIO EN ESTUDIO 
La alternativa de abastecimiento a Medrano y CSRT en estudio, se analiza para 
las horas de maxima demanda de verano e invierno, considerando para la 
demanda pico de invierno, un 60% de la demanda pico de verano. 
El perfodo analizado corresponde al afio de ingreso de la LMT 33kV entre 
Barriales y Medrano, 2021, hasta un horizonte de 4 afios siguientes, 2025. 
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ANALISIS DE FLUJOS DE CARGA 
En planilla adjunta en pagfna 2 del estudio electrico, se resumen los resultados 
obtenidos del funcionamiento electrico en el area de influencia. En el Anexo I se 
adjuntan las figuras con los unifilares que muestran la distribuci6n de flujos de 
cargas y los niveles de tensi6n de operaci6n resultante para cada escenario. 
Pico Verano 2021 (Figura 1) 
En el escenario de ingreso de la demanda Medrano 33kV se observa la 
disminuci6n de carga en la ET Barriales de los transformadores 66/13,2kV. Las 
condiciones de operaci6n resultantes son 6ptimas, con los valores de tensi6n 
dentro de los lfmites requeridos. Se debe regular tensi6n en la salida de Barriales 
33kV para obtener valores aceptables en Medrano. 
Pico Invierno 2022 (Figura 2) 
En este escenario mejoran las condiciones de operaci6n ya que disminuye la 
demanda respecto al caso anterior. 
Pico Verano 2022 (Figura 3) 
Se incorpora la demanda de CSRT abastecida desde Medrano 33kV. A traves de 
la regulaci6n de tensi6n en Barriales 33kV, se alcanzan 6ptimas condiciones de 
funcionamiento con la nueva demanda incorporada. 
Pi co Invierno 2023 (Figura 4) 
Mejoran las condiciones de operaci6n debido a que la demand a es menor que el 
caso anterior, se dispone de mayor margen de regulaci6n en Barriales 66/33kV. 
Pico Verano 2023 (Figura 5) 
El aumento de la demanda pico requiere una mayor regulaci6n en la barra de 
33kV de Barriales, para alcanzar niveles 6ptimos de operaci6n en las barras de 
Medrano y CSRT. 
Pico Invierno 2024 (Figura 6) 
Menor demand a en horas de pico. Se recupera capacidad de regulaci6n en 
Barriales. 
Pico Verano 2024 (Figura 7) 
Mayor demand a requiere mayor regulaci6n desde Barriales 66 kV, Medrano 
33kV y CSRT 33kV. 
Pico Invierno 2025 (Figura 8) 
Condiciones de operaci6n optima en el sistema abastecido desde Barriales 66kV. 
Pico Verano 2025 (Figura 9) 
Se requiere mayor regulaci6n desde Medrano y CSRT 33kV, con capacidad 
disponible para seguir regulando tension". 

Que asimismo agrega el informe, se ha analizado el abastecimiento electrico 
a las demandas de Medrano y CSRT en 33kV, desde la ET Barriales 66kV. Mediante 
la incorporaci6n de un transformador de 66/33kV para alimentar a traves de una 
LMT 33kV las demandas mencionadas. 

Se observa que la configuraci6n planteada para el abastecimiento, no presenta 
restricci6n alguna para cumplir con los limites de operaci6n requeridos en el sistema 
electrico, 
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En el periodo analizado, los aumentos progresivos de demand a son 
plenamente abastecidos debido a las capacidades de los transformadores 
considerados, permitiendo la regulaci6n necesaria para transmitir la potencia 
requerida. 

En sintesis, concluye la Gerencia informante, que los Estudios presentados 
son suficientes y muestran la factibilidad tecnica del Proyecto. Ademas se comparten 
sus conclusiones, remarcando los siguientes aspectos: 
a) Mejora la confiabilidad de suministro electrico en el area de concesi6n de la 

Cooperativa Electrica y de Servicios Piiblicos Medrano, en los extremos de las 
lineas de distribuci6n pertenecientes a EDESTE; yen el area de concesi6n de la 
Cooperativa de Electrificaci6n Rural Sud Rio Tunuyan Rivadavia Limitada, 
cercana al Dique Tiburcio Benegas, a traves de una LAMT 33kV abastecida 
desde la ET Barriales. 

b) Los transformadores T3, y T1 de ET Barriales, ET Medrano y ET CSRT 
respectivamente, abastecen sin inconveniente las demandas simultaneas 
previstas para las localidades de Medrano y Reducci6n. 

c) Aumenta la potencia remanente sobre los transformadores de 66/13,2kV de la 
ET Barriales. 

d) No hay nuevas demandas; son las actuales que abastece la ET Barriales. 
Posteriormente se disminuiran 2,5MW de Carrizal y, en menor medida de la ET 
Junin. 

Que, adicionalmente aclara el informe que el certificado de conveniencia y 
necesidad publica, se emite como paso previo y necesario para que la proponente 
gestione y complete todas las acciones que la legislaci6n vigente establece en materia 
ambiental, disposiciones de caracter nacional, provincial y municipal, asi como la 
imposici6n de corresponder de las servidumbres de electroducto, que deban 
establecerse en funci6n de 10 requerido por la Ley Provo ND 5518 de servidumbre 
administrativa de electroducto y sus respectivas autorizaciones segiin RES.DIR 
EPRE 11/99. 

Que en virtud de los conceptos vertidos, se consider a la conveniencia y 
necesidad publica de la Obra en los terminos del Art. 22 de la Ley Provincial ND 
6497 (modificado por la Ley Provo N° 7543), para las obras asociadas: "OBRAS EN 
MT 33 Y 13,2 KV EN BARRIALES, RODRIGUEZ PEN-A, MEDRANO Y 
REDUCCION". 

III. Que de las presentes actuaciones se desprende que las caracteristicas del 
proyecto estan en consonancia con los objetivos de la polftica electro energetica en el 

Ente Provincial Regulador Electrico I EPRE I San Martin 285 Ciudad I M5500AAC I Mendoza I 
+542614419138 I 08002223773 I www.epremendoza.gov.ar 



I 
EPRE 
Ente Provincial 

Regulador Electrico 

Secretaria de 
Servlclos Publico. 

"Primer Organismo Publico del Pars en Certificar ISO 50001 " 
CUllaN 
DE LA ( £ltGIA 

ambito de la jurisdicci6n provincial previstos en el Art. 10 de la Ley 6.497 y su mod. 
7543. 

Que ademas resulta de aplicaci6n el Art. 22 de la Ley 6.497 y su mod. en 
cuanto, "Ningun generador, transportista 0 distribuidor podra comenzar la 
construcci6n y operaci6n de instalaciones, de las caracteristicas y magnitudes que 
determine la reglamentaci6n, para las cuales no este expresamente facultado por el 
respectivo contrato de concesi6n, autorizaci6n adrninistrativa 0 permiso, debiendo 
obtener previamente el correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad 
PUblica por parte del EPRE". 

Por ello, normas legales citadas, informes producidos y en ejercicio de las 
facultades que Ie confiere el Art. 54 inc .a), b) de la Ley 6.497 Y su modificatoria, 
normas concordantes y complementarias, 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO 

RESUELVE: 

1. Declarar la Conveniencia y Necesidad Publica del proyecto denominado 
"OBRAS EN MT 33 Y 13,2 KV EN BARRIALES, RODRIGUEZ PEN-A, 
MEDRANO Y REDUCCION", con los alcances y especificaciones 
descriptos en los considerandos. 

2. Regfstrese, comuniquese y archivese. 
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